
神戸市の水道水中の有機フッ素化合物測定結果　

2024年（令和6年）度　第４四半期（1～3月）

神出浄水場 三田浄水場 多田浄水場

測定結果（ng/L）

（PFOA及びPFOSの合計）

【水質管理目標値：50ng/L】

5未満 11
5～6

(測定地点が複数

あるため、最大値

と最小値を記載)

5未満 5未満 5未満

測定結果（ng/L）

（PFHxS）
5未満 5未満 5未満 5未満 5未満 5未満

　・神戸市の水道水は、市内の大部分で淀川を水源とする阪神水道企業団の浄水場から受水した水道水を供給しています。

　・明石川は神戸市の水道水の水源ではありません。

　・PFHxSは水質管理目標値が設定されていません。

⇒神戸市の水道水源と給水区域はこちら

（休止中）

兵庫県営水道
給水区域 千苅浄水場 奥平野浄水場 本山浄水場

阪神水道

企業団

https://kobe-wb.jp/kobe-suidou/kyuusuichiku/

